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(Dедеральная слу2кба по надзору в сфере защлrты прав потребптелей и благопол},чия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральпое бlод?кетное учреждение здравоохраllеция
<dJeHTp гигиены }i эпидемиологиш в Смоленской области>l

дттестат аккредитации Rд.RU.7l0042 выдан 24 нюstя 2015года
2l40l3 г. Смоленск, Тульский переулок,д.l2

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
J\Ъ lз703 от ((l5)) декабря 2022 rода

по ре]ультатам лабораторных испытаний
Заявитель: ООО <Коммунальные системы (Жуково)).
юридический адрес: Смоленскаrя область, Смоленский район, д.
д.26.
Фактический адрес:
д.26,

Покорное, ул. Школьная,

Смоленская область, Смоленский район, д. Покорное, ул. Шко:tьная,
(район, улица, дом)

основание для проведения экспертизы: Согласно заJIвке, вх. Nр67-20/5854-2022 от
25.1|.2022г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛl{ ФБУЗ <I {eHTp
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> NЬ 1370З от 06.12.2022г.
усташовлено:
Дата проведения инспекции: 1 5.|2.2О22 года.
объект инспекции: вода питьеваrI центрzIлизованного водоснабжения.

Проба холоднОй питьевой воды исследована по органолептическим (запах при 20 0С,

запrrх при 60 0С, цветность, мутность (по формазинУ) осадок), обобщенным (водородный
покщателЬ фН), жесткоСть общая), микробиологическиМ (общее микробное число,
обобщенные колиформные бактерии, E.coli, энтерококки) по*uзаr"п"r, содерж{lнию
неорганическиХ (сероводород, нитраты, марганец, хелезо, селен, стронций, свинец) веществ.

по исследованным показателям проба холодной питьевой воды соответствует
гигиеническим нормативам.

заключение:
качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины ооо

кКоммунмьнЫе системы <Жуково>, расположенной по адресу: Смоленская область,
смоленский район, Стабенское сельское поселение, д. Пенеснарь, по исследованным
органолептическим, обобщенным, микробиологическим показателям, содержанию
неорганических веществ соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилаМ и нормативам: СанПиН 1.2.з685-2l <Гигиенические нормативы и требования к
обеспечениЮ безопасностИ и (или) безвредности для человека факторов среды обитанияu,

(УТВЕРЖДАЮ))
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ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
смолЕнскоЙ оБлАсти)) Экспертное заtсчючение

СанПиН 2.|.З684-21 (Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственньж, общественных помещеЕий, организации и проведеЕию санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>. 
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0тветственные исполнители t!Lц"'
'""^,*.ф

Гоголина А.Е., врач
по обшей гигиене

Алекса В.М., заведуюrчий
санитарно-гигиеническим

отделом



Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреr(дение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской облдсти>
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ

Юридический адреs: г. Cмю;lcffc.tс. Ъ.rьский пер. tZ, )t+ОrЗте,тефов: (4812) 38=42=04;
т/факс: (48 12) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru

Реквизиты:ОКПО 754l5569, ОГРН 1056758325766;инttКпп 67з0056l59/67з00l001
Адрес местонахождения:г.Смоленск, Тульский пер., л.12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
Ns РоСС RU.0001.510109

l. Наименоваяис предпрrятця, оргднизации (заявитель): ООО ''Коммунальные системы ''Жуково''

УТВЕРЖ!АЮ:
Руководитель ИЛIJ. Заведующий
отделением ради
исследований - #мик-

,trл.l
.uMeп?o,tr

2. Юридический адрес: Смоленская Область, Смоленский район, д.Покорное, ул. Школьная, д,2б
Факгический адрес: Смолецская область, Смоленский район, .п.Покорное, ул. Школьная, д.26

3. наименов.ние образца (пробь!): Вода лодземного исючника централизованного водоснабжения

4. Место отборs: Артезианская скважина Смоленская область, Смоленский район, стабенское с/п, л. Пенеснарь

5. Условия отбора, доставки

Ддта и время отбора:29,l1.2022 |0:45

Ф.и.о., долrкность: Боrданов М.Ю., мастер по воде и канализации
условиядоставки: соблюдены

.Щата и время доставки s ИЛЦ: 29.11.2022 l3:00
Проба отобрана в соответствии с гост з l861_20l2 ''Вола. Общие требования к обору проб.''

6. [ополнительные сDедения:
Щель исследований, основание: оценка соответствия, заявка N9 67-20 /5854-2022 от 25.1\.2022
Условия хранения: соблюдены
Условия транспортировки: автотранспорт в сумке-холодильник
Вес (объем) пробы: 3.5 л
Упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стекло, ПЭТ
Проба отобрана и достаалена заявителем
Проба принята и направлена помощником врача по общей гигиене [емченковой Л.Ф.

7. Н.Щ, реrламентиРующие объем лrбордторных испыт!иий и вх оценку:
табд, 3.3, табл. з.l3, табл. 3.5 СанПиН 1.2.з685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности л,rя человека факторов среды обкгаяrrя''

8. Код образца (пробы): 2.1.22.I3703 l/l
9. нД ша мgгоды исследованUfi, подготовку лроб:
ГОСТ 2З950 - 88 Вода питьевая. Метод определенrfi массовой концснтрации стронlця,
ГОСТ З l868 - 2012 п.5 метод Б Вода. Методы определения цветности
ГОСТ 31870 - 2012 МеТОД l ВОДа питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектромеlрии
гост 31954 _ 2012 п.4 метод Д Вода лrrтьевая. Методы определения жёсткости
гост з l955.1-20l3, кроме п.8.4 Вода питьевая. обнаружение и количественный учет Escherichia coli и
колиформьtх бактерий. Часть l. Метол мембранной фильтрачии

Протокол Л_. lЗ7OЗ распечатаr 06 12 2022 ст l изЗ
Рез}rьтаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытанllrl

Настоrшяй протокол Не может быть полносТью или частично вослРоизведен без письмепного разрешения ИЛЦ



-гост з3045 _ 2014 п.9 меmд Д Вода. MeToдI определения а}отсодержащю( веществ

Гост 401l - 72 п.2 Вода пtfгьев:u. Методы Е}мереншl массовой концеrграIц{и общего железа

гост р 57164 - 2016 Вода пкiьевая. Методы определения залаха, вкуса и м)пности,

Методы исследоваIiия качес.гва воды водоемов// Ю.В. новиков, К.О. Ласточкшrа, 3.Н. Болдина,/п,2,7, с,З5 Методы

исследовакия каче"rrч 
"од", "ой"ов// 

Ю. В. новиков, к, о, Ласточкин4 З, Н, Болдина// Москва <Медицина>, 2

издание, l990 п.2,7, с.35

мУкjJ,юl 8-0 l санrrгарцо:!дцк!обцоJlоЕцч_gsццй анализ питьев!ft!о]ъL

-ПНД 
О lC. r.i,З,+.l21-97 Методиiа выполЕенLUl к}мерений рН в водах потенlшометрическим методом

пнliо tq.t,z,+.rЗ9-98 Методика иЗмерений массовьтХ кокцеrграций кобальт4 никеIш, мед'n, цинка, хрома,

"up.u",ru, 
*"naau, серебра, калмия и свинча в пробах питьевых, природных и сточньгх вод методом аmмно-

абсорбциошiой спектрометии
ПН,Щ Ф 14.1:2:4.t?8-02 Методика измереций массовьп концентрацr{й сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в

питьеsых, природных водах фотометрлFIеским методом

стБ lso 7899-2-20l5 качество воды. обнаруженне и подсчет кишечных эrrтерококков, Часть 2, Метод мембранной

фильтраuии

l1. УсJtовия проведения испытаний: УсловIrrI проведенЕя исштавий соответствуют нормативrшм требованиям

l2. Место осущсствленпя деятеJIьности:2l40l3, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, л 12,

лrтгера А
2l40l8, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, л.2б, литера Ж

13. Результаты пспытаЕий

Na п/п
Наименование,

тип
Заводской номер

Номср в
Госреесте

Nр свидЕгельсгва
о поверке, пртокола об

аттестаuии

Срок
дейс"гвия

1 Весы лабораторше электронные
неавтоматшlеского действия влтэ-
210с

к07-017 69452-1,7 c_Bw14_04_
2022114846З50'l от

|4.04,2022

l з,04.202з

2 pн-i{elp - анмимтор волы pH2l 1 8l l072 20з78_00 c-Bw30-09-
2,022l|8965'1263 от

з0.09.2022

29.09.20zз

з рН-метр, Эксперт 242| з412,1-0,7 c-Bw01-07-
2022lt'6'1404'167 от

0| ,07 .2022

з0.06,202з

4 Спектрометр атомно-абсорбцион}rый
"КваЕг-Z.ЭТА-т"

66,7 l49 8 1- 10 c-Bv29-1 l_
2022/2044640 |'7 от

29.|1.2022

28,| |.202з

5 Спектрофотометр атомно-
абсорбционIый "АА-7000"

А 3066490l52l l9з81-09 с-вч/12-05_
2022l|54999|48 о"r

|2.05,2022

l1.05.202з

6 Спекцоботометр ПЭ-5400ВИ 585 448б6_10 с_вч/29-1l-
2022/2044640|9 от

29,l1.2022

28,l l .2023

,7 Т"р"ом"rр рrуrный стек.rrянный
лабооатопный ТЛ-5

2з4 299-9 | 205'7 /21З от
1з.05.2020

12.05.202з

ЬГГ Л Н О Л В П Т И Ч Е С К И Й Л Н А Л И З
Образеu поступил 29.1l,2022 15:45

Регистрационный номер пробы в жlрнале l3703

испытавия проведеНы по алресу::2l401i, Россия, СмолеяскМ область, г, СмоленСк, ул, Тснишевой, л,26, литера Ж

начала ислыганий 29.1 1.2022 l5:55 дата вцдq!rlрsДЗЦздДДJ2Д4_]З!q
мgтоды исследоваяия

качесгва воды водоемов//
Ю.В. Новиков, К,о,

Ласгочкин4 З.Н.

гостр57164-2016
гостр57l64_20lб

Гост 3l868 - 20l2 п,5 меrод
Б

гостр57l64_20lб

29,||.2022l5:45



N9J,Ф

п,h
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Резу_чьтаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н.Щ на методы
исследований

Регисграционный номер пробы в lqрнале l3703
ИСПЫТавия проведены ло алресу::2l40l8, Россия, Смолсttская область, г. Смолонск, ул. Тенишеsой, д.26, литера Ж

дата начала испыганиf, 29.11.2022 l5:55 дата вьцачи результата 05 .12j022 1428
l Серо волоро.ч мг/дм3 мепее 0.002 не более 0,05 ПН! Ф l4_1:2;4.178-02

Водородный показате,,Iь (рН) ед- рН ?,5*0,2 6_9 ПНfl Ф l4.1:2:3:4. I21-97
.] жесrкость обцая мг-экв/дмЗ 6,6+1,0 ве более 7.0 Гос'l з I954 - 20l2 п,4 v9тол

4 Нитраты (по No3) мг/дм3 1,24+0,25 пе более 45 I'ocT 3з045 _ 20l4 п.9 метоп
д

5 Марганец (Мп, суммарно) мг/дм3 менее 0.0l ве более 0, I ПН! Ф l4-1:2:4.IЗ9-98
б Железо (Fс, суммарно) мг/дм3 0,24+0,05 не более 0,з l осl' 40l l - 72 п,2
,]

Селен (Se, суммарно) мг/дмз менее 0.002 не более 0.0l I'ocT з l870 _ 20!2 мегод l

8 Стронций мг/дм3 менес 0,5 не более 7 гост 23950 _ 88
9 Свинец (РЬ, суммарно) мг/дм3 мснес 0,00l не более 0.0l ГOС'г ]l870 _ 20l2 мЕrод I

Мяения и инт€рпрgгации:
измерение м)пносги проводилось при длине волны падаюtцего излучения 530 нм;

ЗltаЧение жесткости воды, выраr(енпое в градусах хесткости численно равво звачению, выраженному в мг_экв./дм3 и/или
ммолЫдм3

Б Л К Т Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С С Л ЕДО В Л Н И Я
Образец лосryпил 29,11.2022 l3: l0

Региgrрационный номер пробы в журналс l3703
испьпания проведены ло а.црес)::2l40l З, Россия, Смоленскм облас,ть, г, Смоленск, персулок 'Гульский, д l2, литера А

дата нqчала испьпаний 29.ll,2022 lЗ:l0датавыдачирезультата0l.l2.2022 l0:46
l Е, coli KOE/l00cM3 не обнаружеяо отс}тствйе гост зl955.1-201з,

п,8.4
кроме

2 Сбобценяые колиформные
5аIссDии

KOE/l00cM3 не обнаруr(сно отсчтствие мук 4 2 l0l8_0l

з Эбщее микробное число КоЕ/см3 2 не более 50 мук 4,2.10|8_0l
4 Энтерококки KOE/l00cM3 нс обнаружсно отсчтствие сl,Б lSo 7899_2-20I5

Ф.и.о., доля(вость лица, ответственного за оформление протокола: Маленкова Е. JI., помоцник врача по общей
гигиене

IIротокол Jrlэ J3?03 распечатаt 06,12.2022 СТР ] ИЗ ]
Рвуjьтаты относятся к образцам (пробам), Iiрошедшим испытаl]LUl
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