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Заявитель: ООО кКоммунальнь]е системы <Жуково>.

Юридический адрес: Смоленская област,ь, Смоленский район, д, Покорное, ул. Школыlая,
д.26.
Фактический адрес: Смоленская облас-lь, Смоленский райоrr, д. Покорное, ул, Школьнirя,
д.26, (район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Согласно заrIвке, вх. Ns67-20/5854-2022 от
25.|1.2022г.
Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испьlтаний ИЛЦ ФБУЗ <Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области> Л! l3609 от 02.12,2022г.
установлено:
.Щата проведения инспекции: 15.12.2022 года.
Объект инспекции: вода питьевая центраJlизованного водоснабжения.

Проба холодной питьевой воды исследована по органолептическим (мутность (по

формазину), микробиологическим (общее микробное число, обобщенные колиформные
бактерии, E.coli) показателям, содержанию Ilеорганических (железо) веществ.

В исследованной пробе холодной питьевой воды мутность по формазину - 14,1+2,9
ЕМФ при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, содержание железа превыuIает
гигиенический норматив в 2,Зб раза.

По остальным исследованным показателям проба холодной питьевой вOль]
соответствует гигиеническим нормативам.

заключение:
Качество холодной питьевой воды, отобранной из артезианской скважины ООО

<Коммунальные системы <Жуково>, расположенной по адресу: Смоленская об;Iасть,
Смоленский район, Стабенское сельское поселение, д. Семиречье, по исслеllованIlым
органолеllтическим (мутность (по формазину) показателям, солержанию неорганических
веществ (железо). с учетом поправки lia величину ошибки меIола определения показагелеЙ. нс
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и яорматива]\л:
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Экспертное заключение

раздел III, таблица З.l, З.13 СанПиН 1.2.З685-2| (Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания),
раздел IV, п. 75 СанПиН 2.1-З684-21 <Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещеЕий, организации и проведению
санитарно-IIротивоэпидемических (профилактических) мероприятий).

По оста"rьныпr исследованItьIм показателям качество воды соответствует требованиям:
СанПиН 1.2.З685-21 <<Гигиенические Еормативы и тебования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания>, СанПиН 2.1.З684-2| (Санитарно-
эпидемиологические требованиJl к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почваId, жилым помещениям, эксплуатации производственньIх, общественных помещений,
организации и
мероприятий>.

ответс гвенн ые исполнители

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

Гоголина А.Е., врач
по общей гигиене

Алекса В.М., заведlтощий
саIlитарно-гигиеническим

отделом

(подпись)

J
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<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>>
АккредитоваНпый Исцытательпый лабораторпый центр (ИЛЦ

Юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12,214013телефон: (4812)'З 3-42-04;
т/факс: (4812) 64-28-58; e-mail: sannadzorsm@mail.ru

Реквизиты:оКпо 75415569, огрн 1056758325766;ИНtУКпп 6730056159/67з001001
Адрес местонахождения:г,Смоленск, Тульский пер., д.12, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д. 26

Уника:lьный номер записи об аккредитации
в реесте аккредитованньж лиц
м росс RU.000t.510109

УТВЕРЖffАЮ:
Руководитель ИЛI_{. Заведlтощий

l. Ндименованце пРедлриятия! оргднИзации (здявйтель)i ООО ''Коммуъальные системы ''Ж$ово''

отделением
исследований -

2. Юрилический rдрес: Смоленская область, Смоленский район, д.Покорное, ул. Школьная, л.26
Факгический адрес: Смоленская область, Смоленский район, л.Покорное, ул. Школьная, д.26

3. Наименование образцr (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжекия

4. Месm отбора: Артезианская скважина Смоленский район, Стабенское с/п д.Семиречье ООО ''Коммунальrrые
системы "Ж)д(ово"

5. Ус_ловия отбор!, доставки

,I|aTa и время отбор al25.|1.2022 |2:00

Ф.И.О., долrшость: Богданов М.Ю., мастер по воде и канtLлизации

Условшя доставкп: соблюдены

Дrтr и время достsвкв 8 ИJIЦ: 25.11.2022 |4:00

Проба отобрана в соответствии с ГоСт 3l8б1_20l2 ''Вола. Общие требован}rя к отбору проб.''

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Оценка соответствия, заявка -}ф 67-20 /5854-2022 от 25.|1.2022
Условия хранения: соб.гподены
Условия транспортировки: автоlранспорт
Вес (объем) пробы: 1.5 л
упаковка: стекло
Проба отобрана и доставлена заявителем
Проба при}ята и направлена помощнIlком врача по общей гигиене !емченковой Л.Ф.

?. НД, реглrментирующие объсм лабораторlrых испытаний и их оце}tку:
табл.3.1З, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченшо безопасности
и (rrли) безвредности для человека факторов среды обrrания''

8. Кол образча (пробы); 2.1,22,13609 l/l
9. НД пr мстоды иссJсдов!вяй, подготовку проб:
ГОСТ З l955.1-20l3, КРОМе П.8.4 Вода пиrьевая. Обпаружение и количественный rlет Escherichia coli и
колиформrшх бакгерий. Часть l. Метод мембранной фильтрачии
гост 40l l - 72 п.2 Вода пкгьевая. Методы измерения массоВой концентации обЩеm железа
гост р 57lб4 - 20lб Вода питьевая. Методы оrtределения запаха, вкуса и м)лности.
МУК 4.2. l0l8-0l Санигарно-микробиологический анализ питьевой воды

Профкол Лg 13609 распечаrаr 02.12,2022 сФ, 1из2
Резулътаты отвосrгс, к образцам (пробам), пршедцlим испыталшr

Настоящий проmкол н€ мохсг бьпь полносгью или часпlчно воспрЬrаведсн бсз письменного разрешени, tulЦ



Наименоваltие,
тип

лабораторrые электронные
:ого действия вЛтЭ-

l0c

c_BtUl4-04_
2022l|4846350'l от

|4.04.2022
c-Blvo1_0?-

2022/16140476'1 от
0|,о7.2022

c-Bw29-1l_
2022D044640|9 от

29.||.2022
l1. Условия проведеrrпя испь!тrшиfi: УФIовпя проведения исrштаний соответств),ют нормативrым требованиям

12. Место осуществлсllия деятсJtьности: 2l40l3, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д l2,
литера А
2l40l8, Россия, смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенпшевой, л.2б, литера Ж

Ф,И,О,, дол,кностъ лицl, отЕgIствешного 3r оформление протоколl: Маленкова Е. Л., помоцник врача по общей
гигиене

Проmкол Jф lЗ609 распечrгsн 02.12.2022 сФ.2tв2
Рсзульт8гы оrяосгtся к обрsзцам (пробам), прошсдtDпм исlьтзшlб

НаСmЯЦrrа aРОЮКОЛ ЦС МФкqI бць полносtью илt частиrrно воспр}ввсдев бq] письмснвою ратешсни, иJIц

13, Результаты испытапий

ОРГДНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНДЛИЗ
Образец поступил 25,11_2022 l5:45

Регисц)ационЕый номер пробы в жlрнале l3609

гостр57l64_20lб
С А Н И Т А Р Н О _ Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л ГД О В Л Н И Я

Образеч поступил 25- l 1.2022 l5:45
Рсгисграциопный яомер пробы в ,к}рнале lЗ609

ГоСТ 401 l - 72 п.2

БА К Т Е Р И ОЛ О Г И Ч Е С К И Е И С СЛ ЕДО ВА Н ИЯ
Образец посryпил 25, i 1.2022 l4:l0

Регисцrационный номер пробы в,(урнале lЗ609
испьпаяия проведены по qдресу::2 l40l3, Россия, Смоленская область, г. Смолснсц переулок Тульский, д l2, лятсра д

, дата вачала испьпаний 25.11.2022 14:l0 дата вьца. и резУльтата 28.1l,2022 l5:4?
ГОСТ 3 l955.1-20l3, кроме

п.8.4
мук 4.2.10l8-01

мук 4.2.1018_0l

)

)

Ng]ф
п]п

Определяемые
показатели

Единиrш
IвмереЕия

Резул bTaTr,I

исIытаний

Величина
доIryстимого

}.Dовня

Н.Щ на методы
исследоваяий

М},тfiость ( по формrзиfiу ) ЕмФ l4,7*1,,9 н€ болес 2,6

мг/дм3 0,89+0,18 яе более 0,3

KOE/l00cM3 не обнаружено отсчтствие

2 Эбобщенliые колиформные
)мтерии

коыlO0смз не обнару*ено отс,r'тствие

з )бцее микробвое число КоЕ/см3 2 не более 50


